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Договор № ___
на  техническое обслуживание  котельного оборудования
г. Тамбов



                     
       «___»  декабря  2014 г.

Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Касьянова Сергея Виталиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим  договором Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования котельной, расположенной по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мартовская, д.5а, с использованием своих возможностей, материалов, оборудования на условиях, определенных сторонами в настоящем договоре.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования котельной, перечень которого приведен в Приложении  № 1 к договору.

1.3. Виды и объемы работ по техническому обслуживанию оборудования котельной в период действия настоящего Договора  определяются в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 2). 

  1.4. Работы считаются выполненными, а их результаты принятыми, после подписания универсального передаточного документа (УПД).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Техническое  обслуживание оплачивается Заказчиком на основании универсального передаточного документа  и выставленного Исполнителем счета на оплату ежемесячно в размере 56 730,57 рублей (Пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать рублей 57 копеек), НДС 18% , путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. 

Стоимость технического обслуживания определяется в калькуляции (Приложение №3 к настоящему договору). 
2.2. Цена договора включает в себя все затраты и обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) и прочие непредвиденные расходы, необходимые для исполнения договора в полном объеме. Цена договора включает НДС.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования котельной с надлежащим качеством.

3.1.2. При выполнении работ соблюдать действующие нормы и правила, требования технической документации на оборудование и инструкций заводов-изготовителей, а также правила техники безопасности.

3.1.3. Проводить при необходимости инструктаж работников Заказчика по правилам эксплуатации оборудования котельной в период проведения технического обслуживания.

3.1.4. Составлять соответствующие рекомендации, аварийные акты (совместно с Заказчиком) в случаях нарушения персоналом Заказчика правил эксплуатации оборудования котельной и техники безопасности.

3.1.5. Вести журнал учета проведенного технического обслуживания  в течение всего срока действия настоящего договора.

3.1.6. В случае обнаружения в ходе проведения работ  неисправностей в работе оборудования  уведомлять  об  этом  Заказчика, немедленно принимать оперативные меры по устранению возникающих  в процессе работы нарушений и неисправностей.
3.1.7. В случае некорректного функционирования системы, при сохранении ее работоспособности, Исполнитель обязуется прибыть на место нахождения обслуживаемого оборудования не позднее чем через 48 (сорок восемь) часов после поступления заявки Исполнителю. 

В случае аварийной ситуации и однозначной неработоспособности оборудования котельной:

- в течение 24 часов в отопительный период (октябрь-апрель);

- в течение 48 часов в летнее время (май-июнь) после получения вызова от Заказчика.
3.1.8. Предоставлять Заказчику УПД, счет-фактуру и счет на оплату   до 5 (пятого) числа месяца следующего за расчетным месяцем.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Приостанавливать работу оборудования котельной:

- во время планового технического обслуживания с предварительного  уведомления Заказчика;

-  при  обнаружении неисправностей оборудования, угрожающих жизни и здоровью людей, причинением материального ущерба имуществу, в целях устранения возникших неисправностей. 

3.2.2.Отказаться от исполнения обязательств в случаях нарушения Заказчиком условий настоящего договора (после предварительного уведомления Заказчика).

3.2.3. Участвовать в работе ведомственных комиссий по определению технического состояния оборудования котельной и возможности его дальнейшей эксплуатации.

3.2.4. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2.5. При наличии технических и кадровых возможностей выполнять по заявке Заказчика иные виды услуг или работ (отличных от указанных в пунктах 1.1., 1.3. договора) на заранее согласованных условиях с оформлением отдельных договоров.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Исполнителю техническую документацию на оборудование котельной, а также копию приказа на лицо,  ответственное за его эксплуатацию, и номер телефона для связи.

4.1.2. Организовать эксплуатацию оборудования котельной в соответствии с требованиями технической документации и действующих правил.

4.1.3. Обеспечивать соблюдение установленных правил по охране труда, технике безопасности и санитарии. При обнаружении неисправности оборудования и аварийной ситуации в котельной немедленно сообщать диспетчеру Исполнителя о выявленных фактах по   телефону ____________. До прибытия представителя Исполнителя принимать меры безопасности при пользовании энергоресурсами вплоть до прекращения их подачи на котельную.

4.1.4. Подавать Исполнителю заявку на проведение внепланового технического обслуживания в письменном виде. В экстренных случаях, не терпящих отлагательства, заявка может быть сделана Заказчиком по телефону, с последующим оформлением её в письменном виде.

4.1.5. Допускать персонал Исполнителя к осмотру и техническому обслуживанию оборудования котельной в течение рабочего времени, а в случае аварий - в любое время суток.

4.1.6. Выполнять рекомендации Исполнителя, касающиеся эксплуатации оборудования и ухода за ним.

4.1.7. Своевременно производить оплату работ Исполнителя по настоящему Договору.

4.1.8. Не допускать к работе на оборудовании в котельной  лиц, не имеющих необходимых допусков и квалификации.

4.1.9. Своевременно оповещать Исполнителя о смене лиц, указанных в п.4.1.1 настоящего договора, и изменении контактных телефонов.

4.1.10.В течение 5  (пяти) календарных дней с даты получения УПД рассмотреть,  подписать и направить один экземпляр в  адрес Исполнителя. В случае  если в течение установленного настоящим пунктом срока от Заказчика не поступит подписанный УПД   либо мотивированный отказ от его подписания, УПД считается подписанным, а работы выполненными  Исполнителем надлежащим образом.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.2.3. При обнаружении недостатков в действиях персонала Исполнителя при выполнении работ, отражать их в УПД и требовать устранения за счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем или Заказчиком обязательств по настоящему договору, в том числе по требованиям о возмещении ущерба, решаются путем переговоров, а при невозможности решения спора - в Арбитражном суде Тамбовской области.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных стихийными бедствиями, землетрясением, наводнением, пожаром, эпидемией, военными конфликтами, изданием актов органами государственной власти, независящих от воли сторон по настоящему договору и препятствующих его выполнению в срок, этот срок по соглашению сторон отодвигается на время действия этих обстоятельств.

6.2. Если оказанные обстоятельства делают невозможным выполнением настоящего договора, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору и, в таком случае, ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны компенсации любых убытков.

6.3. Сторона, для которой становится невозможно выполнить свои обязательства по договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней поставить в известность (с приложением документа, официально подтверждающего невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному договору) другую сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые мешают выполнению договора.   

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон  с «01» января 2015 г. и действует по «31»  марта  2015 г., а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов, стороны обязуются уведомить друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений.
7.5. Уполномоченные должностные лица сторон, ответственные за исполнение условий настоящего договора:

	
	ФИО
	Должность

	От Исполнителя*
	
	

	От Заказчика
	
	


*  Уполномоченными представителями Исполнителя могут быть и иные лица при наличии служебного удостоверения или по заранее направленному Заказчику списку лиц с указанием должностей.
7.6. Номер телефона для связи с ответственным лицом Заказчика:__________________________________________________________________________.

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

1. Приложение №1 – Перечень котельного оборудования,

2. Приложение №2  – Техническое задание,
3. Приложение №3 - Калькуляция

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Исполнитель»: 
________________/________________ /
         м.п.
«Заказчик»:
Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов»,

392000, г.Тамбов, ул.Советская, д.134.

ИНН 6832035775, КПП 682901001.

УФК по Тамбовской области (ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов») 

р/с 40601810068501000001 в Отделении г.Тамбова, г.Тамбов, 

л/счет 30646У77530 (ТОГАФСУ «ПХК «Тамбов»), 

БИК 046850001. ОКПО 50078177, ОГРН 1026801226682. 

Тел. 8 (4752) 58-27-20. E-mail:  рhк-tambov@mail.ru

Директор _________________С.В. Касьянов 

м.п.
Приложение № 1

                                           к договору на техническое обслуживание         

 

                          от «___» декабря  2014 г. № __
Перечень оборудования котельной,  передаваемого на техническое обслуживание

Котельная

по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мартовская, д.5а
	№ п\п
	Оборудование котельной


	Техническое состояние оборудования котельной, потребность в техническом обслуживании

	1.
	Котлы:

	1.1.
	Котел водогрейный ELLPREX 630 Qном.=630 кВт
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	1.2.
	Котел водогрейный ELLPREX 630 Qном.=630 кВт
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	2.
	Горелки:

	2.1.
	Горелка газовая GAS P70/2 CE TL+R 

CT.CE DN40-FS50Q=406-754 кВт
в комплекте с автоматикой

	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	2.2.
	Горелка газовая GAS P70/2 CE TL+R 

CT.CE DN40-FS50Q=406-754 кВт
в комплекте с автоматикой

	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	3.
	Автоматика котлов:

	3.1
	Контроллер «Mitsubishi» регулятор температуры ТРМ-32
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требуют обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	4.
	Насосы:

	4.1.
	Насос котловой IPL 80/130-0.75/4 DM
G=25.8 м3/ч, H=4,3 м.в.ст.

N=0,5 кВт, n=1450 мин. 
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	4.2.

	Насос котловой IPL 80/130-0.75/4 DM
G=25,8 м3/ч, H=4,3 м.в.ст.

N=0,5 кВт, n=1450 мин.
	В рабочем состоянии (с учетом  физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	4.3.


	Насос сетевой отопления IPL 50/150 – 4/2

G=27,5 м3/ч, H=24 м.в.ст.

N=2,7 кВт, n=2900 мин.
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	4.4.
	Насос сетевой отопления IPL 50/150 – 4/2

G=27,5 м3/ч, H=24 м.в.ст.

N=2,7 кВт, n=2900 мин.

	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	4.5.
	Насос сетевой ГВС TOP-S40/10 DM
G=6,25м3/ч, H=7,2 м.в.ст.

N=0,36 кВт, n=2500 мин.

	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	4.6.
	Насос сетевой ГВС TOP-S40/10 DM
G=6,25м3/ч, H=7,2 м.в.ст.

N=0,36 кВт, n=2500 мин.

	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	4.7.
	Насос циркуляционный ГВС Star Z 25/6
G=1,9 м3/ч, H=3,7 м.в.ст.

N=0,089 кВт, n=2700 мин.


	В рабочем состоянии (с учетом  физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	4.8.
	Насос циркуляционный ГВС Star Z 25/6

G=1,9 м3/ч, H=3,7 м.в.ст.

N=0,089 кВт, n=2700 мин.


	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.


	4.9.
	Установка насосная для подпитки Jet HWJ 202 EM 20 L 
G=0,6 м3/ч, H= 32  м.в.ст.

N=0,87 кВт, n=2850 мин.


	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	5.
	Теплообменное оборудование:

	5.1. 
	Теплообменник пластинчатый

ЭТ 007с-10-15

 число пластин – 15 шт.

Gгр.=5,72  м3/ч

Gхол.=3,13  м3/ч


	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	5.2.
	Теплообменник пластинчатый

ЭТ 007с-10-15

 число пластин – 15 шт.

Gгр.=5,72  м3/ч

Gхол.=3,13  м3/ч
	В рабочем состоянии (с учетом  физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	6.
	Водоподготовка:

	6.1.
	Счетчик холодной воды ВДТХ-40, dy40, G=6,85 м3/ч
	В рабочем состоянии (с учетом  физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	6.2. 
	Установка АКВАФЛОУ FF 20/E-50
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	6.3.
	Установка АКВАФЛОУ FF 20/E-50
	В рабочем состоянии (с учетом  физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	6.4.
	Комплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP 63006 в компл.
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	6.5.
	Установка умягчения воды АКВАФЛОУ SF 25/2-91    G=0,6 м3
	В рабочем состоянии (с учетом  физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	6.6.
	Бак подпиточной воды ATV V=500 л
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	6.7.
	Бак мембранный расширительный V=1000 л
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	7.
	Трубопроводы котельной

	7.1.
	Котловой контур трубопровода

прямой котловой воды в комплекте с арматурой Т1 
	В рабочем состоянии (с учетом  физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.

	7.2.
	 Трубопровод обратной котловой воды в комплекте с арматурой Т2
	В рабочем состоянии (с учетом физического износа).

Требует обслуживания в соответствии с техническим заданием.


Генеральный директор                                                       Директор
________________/_____________/                                    ____________________/С.В. Касьянов/

м.п.                                                                                         м.п.
                                                                            Приложение № 2


                          к договору на техническое обслуживание         

 
                          от «___» декабря  2014 г. № __
Техническое задание

на выполнение работ  по техническому обслуживанию 

оборудования котельной
Тамбовское областное государственное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Профессиональный хоккейный клуб «Тамбов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Касьянова Сергея Виталиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», утвердили настоящее Техническое задание.

Основание для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования котельных.

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116- ФЗ. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ПБ 10 574–03. Серия 10, вып. 24. – М.: ГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия). ПОТ Р М 029–2003. – М.: Изд во НЦ ЭНАС, 2003.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями. – М.: Изд во НЦ ЭНАС, 2004.Правила устройства электроустановок. 7 е изд. – М.: Изд во НЦЭНАС, 2004.

Руководства по эксплуатации отопительных водогрейных котлов.

Руководства по эксплуатации циркуляционных консольных насосов. 

Руководства по эксплуатации насосов вихревых насосов и насосов с мокрым ротором.

Цель работ.

Проведение комплекса работ по техническому обслуживанию оборудования котельной с целью обеспечения их надежной работы в межремонтный период.

 Требования к работам.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим все инструктажи по технике безопасности, имеющим допуски к соответствующим видам работ.
Содержание работ.

Техническое обслуживание оборудования, настройка и регулировка на основании нормативно-технической документации в соответствии с перечнем, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Состав работ
по техническому обслуживанию оборудования котельной
	№п/п
	Виды технического обслуживания



	Техническое обслуживание в отопительный период



	1
	Котлы и котельно-вспомогательное оборудование (котлы водогрейные, горелки)

1. Осмотр работающего оборудования

2. Визуальный контроль состояния газоходов, проверка тяги

3. Осмотр и тестирование механизмов управления

4. Устранение зашлакований, присосов, утечек воды, газа

5. Визуальный контроль состояния поверхности топки и горелочного устройства

6. Проверка состояния запальной форсунки

7. Проверка технического состояния топливного оборудования горелки

8. Измерение давления топлива

9. Проверка герметичности присоединения горелки к котлу

10. Проверка технического состояния запорной арматуры

11. Смазка трущихся деталей

12. Подтяжка сальников

13. Обдувка поверхностей нагрева

14. Проверка состояния опор, креплений, указателей положения арматуры



	2
	Циркуляционные и подпиточные насосы

1. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций

2. Контроль температуры подшипников

3. Проверка внешнего состояния оборудования, правильности работы, доступных для осмотра движущихся частей

4. Контроль исправного состояния и правильного положения запорной арматуры и предохранительных клапанов

5. Отключение неисправного оборудования

6. Подтяжка контактов и креплений

7. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала

8. Протирка и чистка доступных частей машины

9. Смазка трущихся деталей






Таблица 1 (продолжение).

	3
	Трубопроводы и трубопроводная арматура

1.  Наружный осмотр трубопроводов, теплоизоляции и антикоррозионного покрытия, устранение неплотностей во фланцевых соединениях

2. Осмотр и техническое обслуживание трубопроводной арматуры в рабочем состоянии

3. Смазка, набивка сальников

4. Проверка срабатывания предохранительно-сбросных клапанов

5. Проверка состояния дренажных выпусков



	4
	Автоматика котла

1. Проверка и тестирование автоматики управления котла

2. Настройка автоматики котла

3. Проверка температуры срабатывания предельного термостата котла и датчиков температуры

4. Проверка срабатывания реле минимального и максимального давления котловой воды

5. Проверка срабатывания реле минимального и максимального давления газа

6. Проверка отключения горелки при погасании факела, отклонении давления газа от нормы, уменьшения разряжения (тяги)

7. Проверка крепления датчиков и приборов управления



	5
	Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности и диспетчеризации

1. Проверка и тестирование автоматики диспетчеризации
2. Проверка, настройка и тестирование автоматики безопасности

3. Проверка срабатывания датчиков охранно-пожарной сигнализации

4. Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности

5. Проверка срабатывания сигнальных светозвуковых устройств
6. Ежедневный удаленный контроль с помощью средств телеметрии за режимом работы основного оборудования котельной


	Техническое обслуживание в межотопительный период



	1
	Котлы и котельно-вспомогательное оборудование (котлы водогрейные, горелки)

1. Промывка котла

2. Гидравлическое испытание котла

3. Заполнение котла водой

4. Очистка поверхности нагрева от накипи и сажи

5. Демонтаж, чистка, монтаж газовой горелки

6. Настройка работы горелки

7. Осмотр работающего оборудования

8. Визуальный контроль состояния газоходов



Таблица 1 (продолжение).

	
	9. Осмотр и тестирование механизмов управления

10. Проверка герметичности присоединения горелки к котлу

11. Проверка технического состояния запорной арматуры

12. Смазка трущихся деталей

13. Подтяжка сальников

14. Проверка состояния опор, креплений, указателей положения арматуры



	2
	Циркуляционные и подпиточные насосы

1. Контроль отсутствия посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций

2. Проверка внешнего состояния оборудования, правильности работы, доступных для осмотра движущихся частей

3. Контроль исправного состояния и правильного положения запорной арматуры и предохранительных клапанов

4. Подтяжка контактов и креплений

5. Проверка осевого разбега ротора, зазоров в уплотнениях и подшипниках. Проверка свободного вращения вала

6. Протирка и чистка доступных частей машины

7. Демонтаж, набивка сальников и монтаж электронасоса

8. Проверка исправности работы и затяжка крепления вентилятора

9. Проверка надежности соединения кабельных вводов и заземления

10. Статическая балансировка рабочего колеса, центровка насоса с электродвигателем

11. Опробование насоса 



	3
	Трубопроводы и трубопроводная арматура

1.  Наружный осмотр трубопроводов, теплоизоляции и антикоррозионного покрытия, устранение неплотностей во фланцевых соединениях

2. Разборка, очистка трубопроводной арматуры, набивка сальников

3. Проверка срабатывания предохранительно-сбросных клапанов

4. Проверка состояния дренажных выпусков

5. Промывка системы внутренних трубопроводов котельной

6. Заполнение трубопроводов водой и гидравлическое испытание внутренних трубопроводов на плотность и прочность



	4
	Автоматика котла

1. Проверка и тестирование автоматики управления котла

2. Настройка автоматики котла

3. Проверка срабатывания реле минимального и максимального давления котловой воды

4. Проверка срабатывания реле минимального и максимального давления газа

5. Проверка отключения горелки при погасании факела, отклонении давления газа от нормы



                               Таблица 1 (окончание).

	
	8. Проверка крепления датчиков и приборов управления



	5
	Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности и диспетчеризации

1. Проверка и тестирование автоматики диспетчеризации

2. Проверка, настройка и тестирование автоматики безопасности

3. Проверка срабатывания датчиков охранно-пожарной сигнализации

4. Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности

5. Проверка срабатывания сигнальных светозвуковых устройств




Все работы в рамках   договора должны быть выполнены в точном соответствии с действующими в данной области нормами и стандартами.

Генеральный директор                                                       Директор
________________/____________/                                   ___________________/С.В. Касьянов/ 

м.п.                                                                                          м.п.
                                                                             Приложение №3

                          к договору на техническое обслуживание         

 
                          от «___» декабря 2014 г. № _______
	Калькуляция

	на техническое обслуживание оборудования котельной, расположенной по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мартовская, д.5а


	№ п/п
	Статьи затрат
	ед. изм.
	Сумма

	1
	Фонд оплаты труда
	руб.
	363 430,18

	2
	Отчисления от оплаты труда (30,2%)
	руб.
	109 755,91

	3
	Материалы
	руб.
	16 283,71

	4
	ГСМ
	руб.
	5868,52

	5
	Амортизация
	руб.
	81 582,69

	6
	Полная себестоимость
	руб.
	576921,01

	7
	НДС (18%)
	руб.
	103845,78

	8
	Стоимость  с НДС
	руб.
	680766,79

	9
	Итого стоимость  работы с учетом НДС в месяц
	руб./мес.
	56730,57


